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Geachte college,  
 
Alkion is voornemens hun inrichting uit te breiden en heeft hiertoe een 
revisievergunning aangevraagd. Op 17 januari 2024 ontving ik van omgevingsdienst 
Noordzeekanaal gebied (ODNZKG) het verzoek te adviseren betreffende de 
revisievergunningaanvraag van het bedrijf Alkion Terminal Amsterdam B.V gelegen 
aan de petroleumhavenweg 42  te Amsterdam, OLO nummer 8307801. Na het 
bestuderen van de ingediende documentatie wordt het volgende geconcludeerd:  
 

(1) De te verwachte emissies naar de lucht van de dampverwerkingsinstallatie 
moeten worden toegevoegd aan de revisievergunningaanvraag.  

(2) Er ontbreken een aantal belangrijke documenten voor een volledige 
beoordeling van de revisievergunning aanvraag.  

(3) De tankputten en op – en overslag tanks moeten op een overzichtelijke 
wijze worden opgenomen in de revisievergunning.  

Deze conclusies wordt in de hiernavolgende argumentatie nader toegelicht: 

(1) Dampverwerkingsinstallatie 

Volgens de aanvraag wordt de efficiëntie van dampverwerkingsinstallatie, 
bestaande uit een gaswasinstallatie en aansluitend een actief koolfilter beschreven 
in het geurrapport (ingediend als bijlage 9). Het is cruciaal dat de aanvraag inzicht 
biedt in zowel de hoeveelheid als het type emissies dat, naast geuremissies, vanuit 
de dampverwerkingsinstallatie naar de lucht wordt uitgestoten.  
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(2) Overige ontbrekende documenten 

De volgende voor de ILT relevante rapportages ontbreken, waardoor deze niet zijn 
betrokken bij de beoordeling: 

- Luchtkwaliteitsrapportage 
- ZZS vermijding – en reductie programma 
- Veiligheidsrapport 
- PGS 15 toets 
- PGS 29 toets 

Aanbeveling is om deze rapportages toe te voegen voor een volledige beoordeling 
van de revisievergunningaanvraag.  
 

(3) Tankputten/tanks 

Het overzicht van zowel bestaande als geplande tanks en tankputten is onduidelijk 
gepresenteerd in de revisieaanvraag (paragraaf 3.3). In de revisieaanvraag staat 
bijvoorbeeld vermeld dat het bedrijf van plan is om 9 nieuwe tanks te bouwen, elk 
met een inhoud van 6.280 m3. Echter, zowel deze beoogde tanks als de bestaande 
tanks (inclusief hun inhoud) worden nergens in de revisieaanvraag geregistreerd. 
Alleen de tankputten en hun gezamenlijke inhoud worden vermeld. 
 
Daarnaast wordt in paragraaf 3.2 (bouwactiviteiten) vermeld dat tankputten 4, 5 en 
6 worden gerealiseerd, maar tankput 5 en 6 worden niet opgenomen in paragraaf 
3.3 (capaciteit). Ik raad aan om de aanvraag aan te vullen met een overzicht van alle 
tanks, gespecificeerd per tankput, inclusief hun totale volume en het type 
opgeslagen product. Hiermee wordt de duidelijkheid en volledigheid van de 
ontwerpbeschikking verbeterd. 
 
Hoogachtend,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN 
TRANSPORT,  
 


