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5000 AB  Tilburg 
 

  
Datum 14 juli 2021 
Betreft Advies omgevingsvergunning Imperial Chemical Logistics,  

Ekkersrijt 7604 te Son 
  
  
Geacht college, 
 
Op 7 juni 2021 ontving ik van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het verzoek om advies op de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Imperial Chemical Logistics, 
Ekkersrijt 7604 te Son. Het betreft de aanvraag voor een Wabo 
veranderingsvergunning (met OLO-nummer 6056145). 
 
Volledigheid aanvraag 
Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en 
aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten 
verwoord. 
 
Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en 
de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te 
nemen ten aanzien van de aanvraag. 
 
In verband met de huidige bijzondere omstandigheden rondom het COVID-19 
(corona-virus) en de richtlijnen die hieromtrent zijn gegeven, is het niet altijd 
mogelijk om op een kantoor te werken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
is ervoor gekozen om deze brief in PDF per e-mail met lees/ontvangstbevestiging 
aan u kenbaar te maken. Ik vraag hiervoor uw begrip. Deze brief wordt 
gepubliceerd op de website van de ILT. 
 
Hoogachtend, 
 
DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN, 
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ILT-Beoordeling aanvraag veranderingsvergunning Imperial Chemical Logistics, Ekkersrijt 7604 te Son 
OLO:  6056145 
Holmes: 513965 
Datum:  juli 2021 
 

 
 Onderwerp + (evt. subonderwerp): Externe veiligheid - PGS 15 (2016) en PGS 14 (2017) 
Nr Omschrijving van de norm/BBT Waarneming Bevinding Classificatie 
1.1 PGS 15 versie 1 2016 In de aanvraag staat: Er wordt volledig 

voldaan aan de relevante voorschriften uit 
hoofdstuk 3, 4, 5 en paragraaf 10.8 van  
de PGS 15:2016. 

De vigerende vergunning uit 2016 is 
gebaseerd op PGS 15 versie 1.1 
(december 2012). De te verlenen 
veranderingsvergunning dient op PGS 15 
versie 1, 2016 (huidige BBT) te worden 
gebaseerd. 
 
Er kunnen verschillen zijn tussen de PGS 
15 versie van 2012 en 2016. De 
aanvrager heeft niet duidelijk gemaakt of 
daar consequenties uit voortkomen qua 
naleving. De aanvrager dient dit met een 
GAP-analyse te verduidelijken. 

Aandachtspunt 
vergunningverlening 
 
 
 
 
 
Verbeterpunt 

1.2 PGS 15 vs 3.7.8 (gebruik van 
losse pallets) 

In de aanvraag staat: Aanvullend dient te 
worden aangegeven dat de aanwezigheid 
van pallets is meegenomen in de  
risicoafweging van het UPD, waardoor vs. 
3.7.8 geldt in plaats van 3.7.6 en 3.7.7. 

In het UPD Blusgas is de aanwezigheid 
van lege houten pallets niet beschreven. 
Zijn deze aanwezig dan dienen die bij de 
bij de risicoafweging te worden 
betrokken? 

Vraagpunt 

1.3 PGS 14 Tabel 5.1 In de aanvraag is beschreven dat via de 
expeditie stoffen met ADR 5.2 tussen 
vrachtwagens wordt overgeslagen. 

In de vigerende vergunning is (via 
voorschrift 5.1.4) de opslag van stoffen 
met ADR 5.2 verboden. 
Op- en overslag van stoffen met ADR 5.2 
is volgens PGS 14 ook niet toegestaan bij 
blusgasinstallaties. De overslag van 
stoffen met ADR 5.2 kan derhalve niet in 
hal F. 
Onbekend is over welke klasse binnen 
ADR 5.2 het gaat (met/zonder tempe-
ratuurbeheersing), welke hoeveelheden 

Tekortkoming 
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 Onderwerp + (evt. subonderwerp): Externe veiligheid - PGS 15 (2016) en PGS 14 (2017) 
Nr Omschrijving van de norm/BBT Waarneming Bevinding Classificatie 

en waar de vrachtwagens met gevaarlijke 
stoffen gestald worden na laden (afstand 
tot gevel). 

1.4 PGS 15 vs 5.7.5 (vakgrootte en 
vakscheiding) 

In de vigerende vergunning is vakgrootte 
en vakscheiding in voorschrift 5.1.3 
geregeld (gebaseerd op voorschrift 5.7.5 
van PGS 15) en de aanvrager verzoekt om 
dit voor hal F te laten vervallen wegens 
aanwezigheid van blusgas. 

Daar hal F een expeditie is, gelden 
onverminderd de eisen uit hoofdstuk 5 
van PGS 15, waaronder vakgrootte en 
vakscheiding. Het huidige voorschrift 
5.1.3 kan niet vervalen voor hal F, ook al 
is er een blusgas installatie. 

Tekortkoming 

1.5 Wabo-vergunning 2016 De aanvraag geeft aan dat de huidige 
voorschriften 5.1.1. t/m 5.1.2 niet 
behoeven te worden aangepast omdat 
deze voorschriften alleen de ‘statische’ 
opslag behandelen en niet de tijdelijke 
opslag. 

Dit is onduidelijk. Met welke voorschrift 
wordt het maximum van de tijdelijke 
opslaghoeveelheid in de expeditiehallen 
dan wel aangegeven? 

Vraagpunt 

1.6 Idem De sorteermachine wordt uit hal F 
verplaatst naar hal H en de aanvrager zou 
graag de maximale opslagcapaciteit zoals 
vergund behouden in hal H, mocht men in 
de toekomst de sorteermachine toch  
weer willen verplaatsen of verwijderen 

Voor de handhaafbaarheid en 
uitvoerbaarheid dient de maximale 
opslagcapaciteit van hal H in voorschrift 
5.1.1 verlaagd te worden, zolang de 
sorteermachine aanwezig is in hal H. 

Aandachtspunt 
vergunningverlening 

1.7 idem De bestaande deuren zijn vanuit de 
historie niet officieel EI1 geclassificeerd. 
Vanwege de sprinklerbeveiliging en 
blusgasinstallatie is er volgens de 
aanvrager ten opzichte van de PGS 15 
(2016) sprake van gelijkwaardigheid. 

Een voldoende WBDBO is voor een 
blusgasinstallatie al een voorwaarde om 
goed te kunnen functioneren, dan kan de 
blusgasinstallatie zelf niet als 
gelijkwaardigheid worden opgevoerd. 

Tekortkoming 
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Onderwerp + (evt. subonderwerp): UPD PGS 15 Sprinkler opslagvoorziening opslaghal A, B, D, E, H en distributiehal G (versie D; 17 mei 2021) 
Nr Omschrijving van de norm/BBT Waarneming Bevinding Classificatie 
2.1 Handreiking UPD 2017 versie 1.0 

(06-2017) 
In paragraaf 7.2 is aangegeven dat ADR 
5.1, 6.1, 8, 9 worden opgeslagen. 
In paragraaf 5.1 is echter aangegeven dat 
ook ADR 4.1 en 4.2 worden opgeslagen. 

Bij de geïdentificeerde scenario’s dienen 
ook ADR 4.1 en ADR 4.2 te worden 
betrokken. 

Verbeterpunt 

2.2 Idem In paragraaf 7.4 is aangegeven dat in hal G 
ADR 5.1, 6.1 en 8 worden op- en over-
geslagen. 
In paragraaf 5.1 is echter aangegeven dat 
in hal G ook ADR 2 en 3 aanwezig kan zijn. 

Bij het beschreven scenario dienen ADR 2 
en 3 ook betrokken te worden. 

Verbeterpunt 

2.3 Idem In tabel 11.2 is aangegeven dat moet 
worden voldaan aan NEN 12845 tabel 4. 

Dit is niet correct en moet bijlage G zijn. 
Er worden immers aerosolen en 
brandbare stoffen op- en overgeslagen. 

Tekortkoming 

 
  

Onderwerp + (evt. subonderwerp): UPD PGS 15 Blusgas opslagvoorziening opslaghal C, J en distributiehal F (versie E; 17 mei 2021) 
Nr Omschrijving van de norm/BBT Waarneming Bevinding Classificatie 
3.1 Handreiking UPD 2017 versie 

1.0 (06-2017) 
In paragraaf 3.5 wordt distributiehal G 
beschreven. 

Hal G maakt geen onderdeel uit van dit 
UPD. 

Verbeterpunt 

3.2 Idem In paragraaf 5.2 is beschreven dat geen 
vaste stoffen en vloeistoffen worden 
opgeslagen waarin kernbranden kunnen 
ontstaan. 

Hoe kan dit geborgd worden in de 
vergunning en geldt dit ook voor 
koopmansgoederen? 

Aandachtspunt 
vergunningverlening 

3.3 Idem In paragraaf 6.4 is een afwijking voor de 
afblaastijd van de blusgasinstallatie 
weergegeven. 
 
Overdrukroosters worden genoemd om de 
overdruk op te vangen. 

Vanwege overdruk wordt een ruimere 
afblaastijd aangehouden. Instemming 
van de Veiligheidsregio is vereist.  
 
Wordt ook rekening met onderdruk 
gehouden (die treedt eerst op)? Zijn 
onderdrukvoorzieningen aanwezig? 

Aandachtspunt 
vergunningverlening 
 
 
Vraagpunt 

3.4 idem In paragraaf 10.2 wordt gesproken over de 
sprinklerinstallatie. 

Een sprinklerinstallatie is niet aanwezig. Verbeterpunt 

 
 


