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Datum 24 juli 2017 

Betreft Zienswijze ontwerpbeschikking omgevingsvergunning C. 

Steinweg Handelsveem B.V.  te Rotterdam-Botlek 

  

 
 

Geacht College, 

Op 14 juni 2017 ontving ik van u de ontwerpbeschikking (OB) op de aanvraag 
voor de veranderingsvergunning van C. Steinweg Handelsveem B.V. Theemsweg 
26 te Rotterdam-Botlek (uw zaaknummer 999927830).  
 

Bij deze procedure heb ik de volgende onderdelen beoordeeld:  

- Externe veiligheid (PGS15, PGS29, QRA) 

- Beste beschikbare technieken (BBT) 

 

Naar aanleiding van deze ontwerpbeschikking heb ik de volgende zienswijze. 

 

Uit de OB blijkt niet dat de schuimmonitoren de bedrijfsbrandweeraanwijzing 

vervangen en evenmin blijkt uit de OB waarom het chemieplein de enige 

opslaglocatie van containers met gevaarlijke stoffen is waarvoor een 

bedrijfbrandweerscenario geldt 

In het advies van de VRR op de aanvraag is aangegeven dat met het 

vervallen van het bedrijfsbrandweerscenario op het chemieplein ook de 

grond voor de bedrijfsbrandweeraanwijzing vervalt. De schuimmonitoren 

zijn dus geen extra voorziening maar een alternatieve (gelijkwaardige 

voorziening). Dat blijkt nergens uit de OB. 

Bovendien zijn binnen de inrichting op nog 6 andere locaties containers 

met gevaarlijke stoffen opgeslagen. Uit de OB wordt evenmin duidelijk 

waarom er voor de overige 6 locaties met containers met gevaarlijke 

stoffen geen bedrijfsbrandweerscenario geldt.  

Daardoor kan de gelijkwaardigheid van het monitorsysteem met de 

bedrijfsbrandweeraanwijzing niet worden beoordeeld/vastgesteld. 

 

Ik adviseer u in de beschikking aan te geven dat de schuimmonitoren dienen als 

gelijkwaardig alternatief voor de bedrijfsbrandweeraanwijzing  en tevens te 

verduidelijken waarom er geen bedrijfsbrandweerscenario geldt voor de overige 6  

locaties met containers met gevaarlijke stoffen. 
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Goedkeuring UPD los van vergunningprocedure  

In voorschrift 1.1.2 van de OB wordt voorgeschreven dat er binnen 

3 maanden ná het van kracht worden van de beschikking een 

document (UPD) moet worden opgesteld en ter goedkeuring aan 

de directeur moet worden voorgelegd. In dit document moeten de 

technische eisen en randvoorwaarden waaraan de monitor-

installatie dient te voldoen worden beschreven. 

Dit is een cruciaal document in de beoordeling van de 

gelijkwaardigheid van het alternatieve systeem. Blijft een 

gelijkwaardig veiligheidsniveau geborgd. Het is niet wenselijk om 

de beoordeling van dit document buiten de vergunningverlening te 

laten plaatsvinden. Ook worden hierdoor eventuele 

belanghebbenden, waaronder de ILT, niet in de gelegenheid 

worden gesteld kennis te nemen van het definitieve UPD en hier 

eventueel advies over uit te brengen omdat het een procedure 

buiten de vergunningprocedure om betreft.  

Daarbij is het ook niet logisch om deze getrapte toestemming op te 

nemen want een bedrijf zal zo’n kostbare voorziening normaliter 

pas laten aanleggen als zeker is dat deze ook de goedkeuring van 

het bevoegd gezag krijgt.  
 

Ik adviseer u voorschrift 1.1.2 te schrappen en de aanvraag aan te laten vullen 

met het UPD. Na beoordeling van het UPD adviseer ik u opnieuw een 

ontwerpbeschikking opnieuw te publiceren maar dan tezamen met de versie van 

het UPD die u voornemens bent in de definitieve beschikking goed te keuren. Dit 

teneinde mogelijke belanghebbenden in staat te stellen binnen de onderhavige 

vergunningprocedure hun eventuele bezwaren als zienswijze kenbaar te kunnen 

maken en daarmee tevens de mogelijkheid tot beroep te borgen. 

 

Toegestane activiteiten en eventuele extra maatregelen/voorzieningen gedurende 

ontbreken van benodigde voorzieningen staan niet in ontwerpbeschikking  

Hoewel uit de aanvraag/ontwerpbeschikking blijkt dat de inrichting 

momenteel als bedrijfsbrandweerplichtig is aangewezen beschikt de 

inrichting op dit moment niet over een bedrijfsbrandweer.  

Evenmin is het voorgenomen alternatief hiervoor, te weten de nog te 

plaatsen blusmonitoren op het chemieplein, aanwezig.  

Uit de ontwerpbeschikking blijkt niet welke gevolgen het ontbreken van 

deze voorzieningen heeft voor de vergunde activiteiten op het 

chemieplein. Mogen deze gewoon voortgang vinden zonder beperkingen, 

met beperkingen of met beperkingen en tevens nader te noemen extra  

maatregelen en/of voorzieningen? 

 

Ik adviseer u een voorschrift aan de ontwerpbeschikking toe te voegen waarin 

eventuele beperkingen ten opzichte van de verleende activiteiten op het 

chemieplein zijn opgenomen alsmede eventuele tussentijdse maatregelen of 

voorzieningen gedurende de periode dat er noch een bedrijfsbrandweer noch een 

monitorinstallatie met goedkeurend inspectierapport aanwezig is 

 

 

 

 

 

 






